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Stratn/
ukupno
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Institut za javno zdravlje Vojvodme
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za hurnanu ekolosiiu
Futodka 121, 21000 Nov-i Sad
e-rnail : hi gij ena@izj zv.org.r's

Identifikacioni broj uzorka: 02-1850120
Datum uzorkovanj a: 25.02.2020
Vreme uzorkovanja: l0:15 h
Datum prijoma uzorka u laboratorijt: 25.02.2020
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:50 h
Datum izdavanja IzveStaja o uzorkovanjt: 26.02.2020

Naziv uzorka: Vo da za pi6e
Stepen predi5ienosti: "MALI VODOVODI"
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik; JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs

Uzorkovanje na osnovu: Ugovor o javnoj nabavci JN II- li 19, 0I-42717 od 12.03.2019. godine
Dnevni plan uzorkovanja za dan 2510212020, Q2.111.040-06

Vlasnik vodnog objokta: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto): Osnovna Skola "Petefi Sandor" / Podruina odeljenja (MileJevo),
4. Juli br. 7, Mile5evo

Mesto uzorkovanja: Hodnik - slavina

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznadna identifikacija:
Mikobiolo5ka analiza (Osnovni obim "A"), M2A11502094,
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03022800, H02024018, H01026295,

Identifikacij a koriSiene metode:
Postupak uzorkovanja vode za piie za mikrobioloiku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667- 1:2008 tadke 1, 4, 5, 6,'7 ,8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
2. SRPS ISO 5667-5:2008 i
3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), taike 1,2,3, 4.1, 4.2, 4.3,4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5,5
Postupak uzorkovanja vode za piie za lizidko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -1:2008 tatke 7,2,3, 4,5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6,9.7 .1,9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2. SRPS EN ISO 5667 -32018 r
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rezultati fizidko-hemiiske analize odrsdeni na terenu

Temperatura vode
Temperatura vazduha
'"Rezidualni hlor

IM Oznaka metode Utvrdena vrednast Merna ne$igumost Craniina wednost
sRPs H.21.106:1970 1,2.g +0.3

'c Q3.XI4.455 r9.7 +0.3
mg/l Q3.XIL442 0.00 - 0.5

* Mcbdc/ptnn)cbi ozra't ri zv.zdicart tisu aktu.litovar)

Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 'C

Odgovorni tehnidar koji je izvriio uzorkovanje
M.P.

Izvcitaio ispirivrriLr nc snc sc rnnDTavari izuzov u cclini inz odobrcnjc lrstilula zajavno zdravljo Vojvodirc.

,

Bojan Milenkovskj
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i saana:

lvz
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratoriiskih sluZbi
Futoika 121, 21000 Novi Sad
e-mai | : higijena@ izjzv.org,rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-LBSO/20
Datum prijema uzorka: 25.02.2020
Datum podotka analizat 25.02.2020
Datum zavrSstka analize: 26.02.2020

Patum izdavanja Izveltaja o ispitivanju: 26.02.2020
Nazlv uzofl(a: voda za Drce

$olsnik JP 'Vodokanai Bedej", Danila Kida 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Q51sv1a ikola "Petefi Sandor" / Podrudna odeljenja (Milesevo), 4. Juli br. 7, Milesevo

(Hodnik - slavina)
Vlasnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanjo uzorka pri prijomu: Uzorak dostavljen u ambalazi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu e3.HI.453 (u sktadu sa SRpS

EN ISO 5667_3), H03022800, H02024018, H01026295,
Napomena:

REZULTATI FIZIETO-HEIT,TTTSXT ANALIZE

l, SMEWW 20tlt - Standard Metllods lb! the Exanination otlvater a t Wdtewatet21k Edition. 1998
# Mema nerisumast sc iznZAva kao pnlirena nena nesisunost sa 95% venvatuoie pokrivuja'

Merna nesigurnost je iskazana na nivou odgovarajuie norme.
Primenjeno pravilo odludivanja: hipotoza sigumog odbijanja rezultata uzimaiuii u obzir memu nesisumost
(EUROLAB Technical Report No. 1/20 17).

r*lfijTJ[i:l1liff,+1i{,Hj#i*#;r:fi#ii{ttHai{f}Jk}3f,,jidisjr:ii}ifii$iT#;r:#i:"r:",#,.:f?#",,'ffiiffi:Ti:::i,r,:H..i;i,i,1if:#

Prava boja mc Ptn SRPS EN ISO ?887:2013C <2 r0.3 (s)
Prag mirisa TON l1) SMEWW 20rh 2150B BEZ (BEZ)
Mutnoia NTU I l) SMEWW 20th 2130B 2,',7 tI.2 (5)
pH SRPS EN IsO 10523:2016 '7,37 r0,18/0.18 (6,8-8,s)
Pg!.,olSie xlvqQj mqll Q3.Hr.3r6 5.0 +)a ( 12)
Ostatak ispami mg4 Q3.Hr.494 411 | (-)
Elektroprovodljivost na 20oC pS/cm SRPS EN 27888:2009 64',7 1170 ( 2500 )

{mqre! l4g1_ ,.* Q3.Hr.309 0.75 +o') (1)
Slobodni rezidualni hior rngJ I Q3.Hr.308 <0.05 r0,14 (0,s)
Hloridi

---'+g/-r- SRPS EN ISO 10304-1:2009 4,1 r13,0 (2s0)
Nitriti mg/l i t) sMEww 20th

4500-NO2B
<0,005 r0,003 ( 0,03 )

Nitrati mg/t SRPS EN ISO 10304-112009 0.7 +5 I ( 50.0 )
ozoe mg/l 1l) SMEWW 20th 3l1lB 0,88 +0,07 ( 0.3

Mangan I l) SM6WW 20rh 31118 0.068 r0,006 0
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ZVESTAJ O ISPITIVANru BROJ 02-1850i20{H
Stana/
ukupno
sttanai

2/2
Idontifikacioni broj uzorka: 02-1850/20

Komentar rezultata:
utvrdena vrednost mangana u uzorku vode za piie PRELAZI maksimalno dopuStenu koncentraciju propisanu
Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piie ("S1. tist SRJ,, br. 42198 i 44199 i,,Sl. glasnik RS,, br. 28/19) dtan3, stav 1, tadka 2.
Utwdena vrednost ukupnog gvozda u uzorku vode za piie pRELAZI dozvoljenu koncentraciju prop*anuPravilnikomohigijenskojispravnostivodezapiie1.St.tistSnf,,br.42/9Bi44199i,S1.glasnikRS,,br,28/19) 

an3, stav 1, tadka 3.
utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za piie koji imaju propisane maksimatno dopustenekoncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije NE PRELAZE norme pravilnika o higijenskoj rspravnosti vode zapiie (,,S1. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i ,,51. glasnik RS,, br.28/19) dlan 3, stav l, ta6ke 2,3. 4 i 5.

Sef Odseka laboratorij skih sluZbi
dipl. hem. Danijela Lukii

Specijalista iz toksikololke hemi;e
I

O- Jx r'."

ff:"rr#1;j*fi:tli[:fii{tfj#;*#rfi,idxj;li#*H:tTj*Sjlid?:n",ft}k*ifiilrrn"r..",;1i,,:fin,,k];ig;:.nj:nr":?".",;r$i,#:#

Odgovorni analitidar
Maja Ci{ftvii
dipl. hed.l

il'.l,el
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odssk za sanitarnu bakteriologiju
Furoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail : higij ena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-t85012Q
Datum prijema uzorka: 25.02.2020
Datum podetka analizat 25.02,2020 14:30 h
Datumzaw5otka analize: 27.02.2020
Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanjuz 21 .02.2020
Naziv uzorka: Vo da za oiie
l<olsnik JP 'Vodokan'al Bedoj", Danila KiSa 3, Bede.i, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Osnov-na Skola "petefi Sandoi;' / podrudna odeljenji(Mileievo), 4. Juli br. 7, Milesevo (Hodnik

slavina)
Vlasnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila Kida 3
Poftobna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458), M2A,1r502094,
Napomena:

MIKROBIOLOSKA ANALIZA VODE ZA PIiE
Naziv pTrametrg IM Ozn

Ukupan broj koliformnih bakterija (37'C 24-48h) tcfr l00ml rD-2a1-m22.1

Fekalnekoliformnebakterije(44oC24-48h) 9!r/100m1 1)P-2a1:m2.2,I

Ukupan b:oj aerobnih mezofilnih bak!9rija (31"C a8h) ,gfq/lmf r)P-2q1--l!1,1 
.

Streptokotefekalnogporekla(37"C24-4!h) icfd.l}}rnlttP-2a1-ry3-.1,2
Proteus vrste (37'c 24-48h) 

"fulrbo.l 
t rP-2a1-m1.1

Sulfitore-dukujuieklosffidije(37"C24-48h) cfu/100m1 t;P-2ai14q5,!.1.

Pseudom{nasa€ruginosa(42"C24-48h) cfl1100ml,t.P-2a1-m6.2J
Vrste utwdenih mikootganizarna: Negativan nalaz

# Mena n$iauntott se izmtaw kao pmlirena ucna nesigunost sa 95% vcmvaaadc pokivanja

Odgovorni analitid
Dr Goran Pavlovid
Specijalista mikpbio bgije sa parazitologijom

IZveslajoispitivanjubloj02.i85020/Mjedeolzvestajaoispitivanjubroj02-l850,0kojisadrziiIzvc5lajouzo
InslilUtzajavnoZdravlioVojvodincjcser1ifkovanPremazahtevimastadardasRPS
uzordk.IzvcKtaj o ispitivanju n€ sne se umnotavati izuzov ! celi i uz odobrcnje Inslirura za javno zdravljc Vojvodinc.

na .. Utvrdenanost# weclnosl ora cna vrectnosl

0 (0)
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Institut za javno zdravtie Voivodine
Centar za fiigiienu i huinanu"ekolosi iu
Odsek Odsek 2a sanitarnu bakterioToisiiu
Futo5ka 121, 21000 Novi Sad
e-mail : higijona@izjzv,org.rs

Identifikacioni broj ttzorkai O2-L850120
Datum prijema: 25.02.2020
Datum izdavanja Priloga: 27,02,2020
Naziv uzorka: Voda za niie
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolodke parametre za dostavljeni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 42/98,44199 Elan 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broj 2gl2019.

Odgovorni
Dr Goran Pavl
Specijalista

Prilo8jc deo IzvcSLaja o ispilivanju broj 02-i850n0
Ins1i't]|zajavnozdravljoVojvodincjosofliIikova[pI9mazahtcvimasndaldaSRPs
uzorak. IhlcrLaj o ispilivanju ne Amc sc umrotavati ;zuzcv u celinj i uz odobrenjc Instirura a javno ?_dravljc Vo.ivodinc.

Sef Odsekq za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Gusmary'T

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijffi

PRILOG:

Strana/
ukupno
stfana:

U1

M,P.
sa parazitologijom
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MISLIENJE
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA

VODE ZAPICE
Institut za iavno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i hurnanu ekologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
Furoska 121, 2tooo Novl ila<l
e-mai I : higijena@izjzv.org,rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-1850/20
Datum uzorkovanj a: 25.02.2020 Vrome uzorkovanja: 10:15 h
Datum izdavanja miSljenja: 02.03.2020
Vrsta: Voda za prie - "MALI VODOVODI"
Vlasnik vodovoda (vodnog objekta): JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3
Obim mikrobioloike analize: Osnovni obim "A"
Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3

Bedei

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto):
Osnovna Skola "Petefi Sandor" / Podrudna odeljenja (Mileievo)
4. Juli br. 7
vlllescvo

Mesto uzorkovanja:
(Hodnik - slavina)

MISLJENJE o ZDRAVSTVENOJ ISPRAVI{oSTI UZoRKA VODE ZAPICE
(Zakon o bezbednosti lllane Sl. glasnik RS br. 4IlO9 i 1j lI9;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. lisa SRJ, t:roj 42198 i 44l99isl. glasnik RS br.2912019)

Na osnovu uLvrdenih vrednosti ispitivanih rnikrobioloikih, fizidkih i hemijskih parametara, clostavljeni uzorak vode
za pi(.e I:ZDRAYSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, il. 12, stav 1, radka 2.1, dl.
25, stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, t.l i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, S1. glasnik RS br.4U09 i11l19 i dI.3, stav 1,tadka2i3 Pravilnika o higijenskoj ispravnosri vode za piie,
Sl list SRJ br. 42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br.2812019 zbog nalaza poveiane koncentracije mangana i ukupnog
svozoa-

Na osnovu savremenih strudnih saznanja, utvrdena hernijska odstupania od propisanih vreclnosti ne predstavljaju
opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potroiada,
Preporudu.je se predisiavanie, diji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno r.ltvrdivanie
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za piie.

Ljalista higijene
ovlc

Miilonjc io doo lzlcrraia o isPitivanju broJ 02'1850/20 inc sme sc umnozavati izuzcv u ccliniuz odobronic lnstirLrta 
^ irvno zduvlic vojvodinc.

InslituL h ia!no zdLdvl.id Voivodircjc scrlifikovan lrcma zahte!ima s(andardd SItpS ISO 9001 i 14001.

Sef Odseka za{hnmanu ekologiju

!{Emil Zivadinovii
Lekar 

ffcrjalista 
hieijene
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